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Zestawienie materiafow:

Zawor odcinajqcy kotnierzowy DN32, PN25 — 2 szt

Zawdr odcinajgcy do wspawania DN15, PN25 — 2 szt

Zawdr odcinajqcy kotnierzowy DN15, PN25 — 2 szt

Rura stalowa ze szwem 42,4x2,6 mm — 3,0 m

Rura stalowa ze szwem 21,3x2,0 mm — 4,0 m

Kolana hamburskie 42,4x2,6 mm 90st. — 5 szt.

Izolacja rurociqgow 42,4x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm z ptaszczem PCV - 3,0 m
lzolacja kolan 42,4x2,6 mm otulinami PUR, gr. 30 mm z ptaszczem PCV — 5 szt
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Projekt wezfa cieplnego wedfug odrebnego opracowania

INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 2A
TEMAT Budowa sieci i przytaczy cieptowniczych z rur SKALA:
INWESTYCJI: preizolowanych do budynkoéw zlokalizowanych przy 1:50
ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Potudniowej 27 (g Rysunku:
RESG WEJSCIE RUROCIAGOW DO POM. WEZtA 1 6
RYSUNKU: CIEPLNEGO - POLUDNIOWA 27
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
] . : LOD/2339/
proJEKTOWAL: | A. Goleniewski BWES/14 04.2020
. H MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 04.2020
OPRACOWAL: M. Studzinski | e 04.2020




