Objasnienie:

1 BETON Rw=140 kG/m3

2 STAL St3S
TYP Sifa dziafajqca
| I 1] v v do p[erwszego
sReDNCAN| A [ Blc|D|L|Aa|B|D|L|A|D|L|A|lD|L|A]|B]|D]|E]|L [urocigPp
mm cm cm cm cm cm kG
32-50 30| 15| 28| 13(81 [30 (15|13 |53|30|13|88|30|13|68|30 |15 (13|28 |53 155
65-80 30| 18| 32| 13(88 (30 (15|13 |53|30|13|88|30|13|68|30 |18 (13|28 |53 250
100 30| 18| 32| 13(88 (30 (18 |13 |56 |30 |13 |88|30 (13 |68 (30|18 |13 | 32| 56 335
125 30| 18| 32| 13(88 (30 (18 |13 |56 |30 |13 |88|30 (13 |68 (30|18 |13 | 32| 56 425
150 30| 22| 40| 16({103[ 30 (22|16 | 63|30 |16 |91 |30 |16 |71 |30 |22 |16 | 40 | 63 685
INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spotka z o.0.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 2A
TEMAT Budowa sieci i przytaczy cieptowniczych z rur SKALA:
INWESTYCJI: preizolowanych do budynkdéw zlokalizowanych przy
ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Potudniowej 27 NR RYSUNKU-
TRESC

RYSUNKU:

SZCZEGOL. PODPORY STALEJ

21

IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN: DATA:

PODPIS:

PROJEKTOWAL.:

A. Goleniewski

PWBS/14

SPRAWDZIL:

P. Bobrowski MAZ/02017 | 04 2020

POOS/07

OPRACOWAL.:

M. Studzinski | e 04.2020




