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INWESTOR: Zaktad Energetyki Cieplnej Spoétka z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 2A
TEMAT Budowa sieci i przytaczy cieptowniczych z rur SKALA:
INWESTYCJ: preizolowanych do budynkdéw zlokalizowanych przy
ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Potudniowej 27 NR RYSUNKU:
SC - -
=y PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE 22
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
] : : LOD/2339/
proJexTowAt: | A. Goleniewski PWBS/14 04.2020
. H MAZ/0201/
SPRAWDZIL: P. Bobrowski POOS/07 04.2020
opracowa:  |M. Studzinski 00000 | eeee 04.2020




