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Obecnie w budynku brak instalcji c.o. w.z. c.w.u. Prowadzenie rur
instalacyjnych skoordynowa¢ z projektami branzowymi.

Zasilenie rozdzielni gtéwnej RG—G poza zakresem opracowania

Projekt przytqcza cieplnego ( strona wysoka ) objety odrebnym

opracowaniem

N — naczynie przeponowe

INWESTOR:

Zaktad Energetyki Cieplnej Spétka z o.o.
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarnosci 2a

TEMAT

Projekt budowlany budowy wezta cieplnego c.o. i c.w.u.

SKALA:

OPRACOWANIA:

OBIEKT: ul. Potudniowa 27, 96-200 Rawa Mazowiecka NR RYSUNKU:
TRESC U RZUT POMIESZCZENIA WEZLA 3
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
prosextowAt: | A. Goleniewski LF?V%ZS?;?Z/ 04.2020

sprawozi: | P. Bobrowski Nouor | 04.2020




